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UWAGA:

HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN~EN 671-2( hydranty 52) SA MONTOWANE W SIECI INSTALACYINE) 2°
Z ZAWOREM HYDRANTOWWN 52.
ZGODNIE Z NORMA PN-EN 671-2( hydranty 52) W HYDRANTACH MOZNA ZASTOSOWAC LACZNKI UZGODNONE Z KLEENTEN.

Podziatka

1:1

Nazwa wytworcy

“"_HYDRANT WEWNETRZNY

PN 671-25-3/50-20 o oce |"’*"“
m—mm—zc—ﬁ-rs i bocae !




	Strona 1

